11.4 Alkatrész hibakeresés
Az aldbbi mérépontokon - a 2 sz.
méréponthoz képest - 230 V
valtéfesziltséget kell mérnie (helyes
mikodést feltételezve)

K nincs fesziltség az 1. sz. méré-
onton hdlézati
apcsolé ki van kapcsolva, vagy
halézati biztosité rossz.

¥ van fesziltség az 1. sz. mérpon-
ton, de nincs a 3. sz. meréponton

K VRCK?2 szabdlyozépanel vagy
VRC szabdlyozéegység nem ad
haigény jelzést (esetleg rossz.)

¥ van fesziiltség az 1. sz. és 3. sz.
mérdpontokon, de nincs a 4. sz.
méréponton

K belsé kazdntermosztdt rossz.

% van fesziiltség az 1. sz. és 3. sz. és
4. sz. mérépontokon, de nincs a
5. sz. méréponton

K fustgdzesappantyt allitémotor
végdllaskapcsold visszajelzés
nincs (esetleg motor hibds).

% van fesziltség az 1. sz., 3. sz,
4 sz, 5. sz. mérépontokon,
de nincs a 6. sz. méréponton
K kilsé jeladé retesz hignyzik
(pl. vizhiGnykapcsold |e?lzes nincs).

% van fesziiltség az 1. sz, 3. sz,
4.5z, 5.5z, 6. sz. mérépontokon,
de nincs a 7. sz. méréponton

K fistgdzszenzor retesz hidnyzik
(refeszkioldé gomb nincs alap-

visszadramlds, esetleg fistgéz-
$Zenzor rossz.

hely zetben), vagy ha nincs fistgaz-

% vanfesziltség az 1.5z, 3. sz,
4.52.,5.52.,6.52,7 sz. méré-
pontokon, de nincs a 8. sz.
méréponton

K STB biztonsdgi héfokhatdrolé
refesz hidnyzik (refeszkioldé gomb
nincs alaphelyzetben). Ha a
kaz&nh&mérséklet nem magasabb
mint 105 °C, esetleg STB rossz.

¥ van fesziiltség az 1. sz, 3. sz,
4.5z.,5.52.,6.52., 7 5z. és 8. sz.
mérépontokon, de nincs a 9. sz.
méréponton

K kiilsé gozhlcnykopcsolo refesz hidny
zik (ha a géznyomds rendben van)

¥ van fesziiltség az 1. sz, 3. sz,
4.5z.,5.52.,6.52.,7 5z. és 8. sz.
mérépontokon, de nincs a 10. sz.
méréponton

K égbéautomatika hibds
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